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Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V)
Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - A

(W)
Pot. - B

(W)
Pot. - C

(W)
FCT FCA Seção

(mm2)
Disj
(A)

1 TUG's Administração F+N+T B1 220 V 1288 1030 B 1030 1.00 0.45 2.5 25.0
2 TUG's Serviço F+N+T B1 220 V 1312 1045 A 1045 1.00 0.54 2.5 25.0
3 TUG's Salas de Aula I F+N+T B1 220 V 1750 1400 A 1400 1.00 0.45 2.5 25.0
4 TUG's Salas de Aula II F+N+T B1 220 V 1750 1400 A 1400 1.00 0.45 2.5 25.0
5 TUG's Salas de Aula III F+N+T B1 220 V 1750 1400 A 1400 1.00 0.45 2.5 25.0
6 Ar Condicionado Secretaria F+N+T B1 220 V 1356 1220 A 1220 1.00 0.45 4 25.0
7 Ar Condicionado Diretoria F+N+T B1 220 V 1356 1220 A 1220 1.00 0.54 4 25.0
8 Iluminação Administração F+N B1 220 V 706 706 B 706 1.00 0.45 1.5 10.0
9 Iluminação Salas de Aula I F+N B1 220 V 1212 1212 C 1212 1.00 0.45 1.5 10.0

10 Iluminação Externa F+N B1 220 V 1600 1600 B 1600 1.00 0.45 1.5 10.0
11 Iluminação Salas de Aula II F+N B1 220 V 1212 1212 C 1212 1.00 0.45 1.5 10.0
12 Iluminação Circulação Salas de Aula F+N B1 220 V 600 600 B 600 1.00 0.45 1.5 10.0
13 Iluminação Serviço F+N B1 220 V 1306 1306 C 1306 1.00 0.54 1.5 10.0
14 Iluminação Circulação Interna F+N B1 220 V 1100 1100 B 1100 1.00 0.45 1.5 10.0
15 Iluminação Salas de Aula III F+N B1 220 V 1212 1212 C 1212 1.00 0.45 1.5 10.0

TOTAL 19509 17663 A+B+C 7685 5036 4942

Quadro de Cargas (AL1)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V)
Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - A

(W)
Pot. - B

(W)
Pot. - C

(W)
FCT FCA Seção

(mm2)
Disj
(A)

QM1 Quadro de Medição 3F+N B1 380 / 220 V 19509 17663 A+B+C 7685 5036 4942 1.00 1.00 16 50.0
TOTAL 19509 17663 A+B+C 7685 5036 4942

Quadro de Cargas (QM1)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V)
Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - A

(W)
Pot. - B

(W)
Pot. - C

(W)
FCT FCA Seção

(mm2)
Disj
(A)

QD1 Quadro de Distribuição Geral 3F+N B1 380 / 220 V 19509 17663 A+B+C 7685 5036 4942 1.00 1.00 10 40.0
TOTAL 19509 17663 A+B+C 7685 5036 4942

4P

4P

4P

n
10

1

2.5

PROJETO N°

RESPONSÁVEL VISTOCREADATA

Propietário:
Local:

Prancha Projeto:

CÓPIA

REVISÃO

DESENHO

Escalas Desenhos

01/02
Inst. Elétricas - Unidade Escolar Municipal de Caraúbas

Caraúbas-PB
Prefeitura Municipal de Caraúbas

Planta Baixa do Projeto Elétrico
Detalhe do Ramal de Entrada e Quadros de Cargas
Diagramas Unifilar e Multifilar

MARCIA S D DE ABREU11/2011

E
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PROJETO

PROPRIETÁRIO

CONSTRUÇÃO

IDENT. DESCRIÇÃO QUANT.
    a        POSTE DE CONCRETO, ALTURA MÍNIMA 6m
    b        RAMAL DE SERVIÇO CONDUTOR DE COBRE
    c        ISOLADOR ROLDANA PARA BAIXA TENSÃO
    d        ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE DOIS ESTRIBOS
    e        PARAFUSO CABEÇA QUADRADA
    f         CINTA DE AÇO OU FIO DE COBRE
    g        LUVA PVC OU FERRO GALV.
    h        CURVA DE ENTRADA DE 180°
    k        CURVA DE ENTRADA DE 90°
    j         ELETRODUTO DE FERRO GALV. OU DE PVC RÍGIDO
    l         CAIXA PARA MEDIDOR, PADRÃO CELESC
    m       SUPORTE DE MADEIRA DE LEI
    n        CONDUTOR DE COBRE NU
    o        ELETRODO DE ATERRAMENTO, COM CONECTOR
    p        ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO
    q        CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO
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V
V
V
V

FORNECIMENTO EM TENSÃO SECUNDÁRIA - MEDIÇÃO À 4 FIOS - INSTALAÇÃO EM POSTE

sem escala

V = VARIÁVEL

NOTAS:
1- A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES

É INDICADO NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO
2- A DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE A PARTE INFERIOR DE

QUALQUER CONDUTOR E O SOLO OU PISO, NÃO PODE
SER INFERIOR A 5.50m EM LOCAIS DE TRÂNSITO OU
PASSAGEM DE VEÍCULOS E 3.50m EM LOCAIS DE
CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES E LOCAIS DE SOLEIRA DE
PORTA

3- AS DIMENSÕES INDICADA SÃO OS VALORES MÍNIMOS
EXIGIDOS, EM ''cm''
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VISTA LATERALVISTA FRONTAL
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     r        ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE UM ESTRIBO 1

r
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 CAIXA P/ MEDIDOR POLIFÁSICO - TIPO LC

sem escala

NOTAS:
1- A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES

É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO
2- DIMENSÕES EM MILÍMETROS
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BAIRRO: ACAIS - MUNICÍPIO DE ALHANDRA/PB
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